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TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO
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CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
TIPO APPARECCHIATURA
TIPOLOGIA

MARCA
MODELLO
In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]

PROTEZIONE Curva
Pdi EN60947/2 [kA]
P.d.I. EN60898 [kA]
Id/classe [A]

Tempo di intervento differenziale [s]

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
Distibuzione
LUNGHEZZA [m]
POSA
SIGLALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

18009

QIP

QIP

1 2

AL FG 2

U_QIP_00001QIP
QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Schema Unifilare QIP

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

Fornitura

--

---

---

50

400

Quadripolare

A
B
C

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Corrente ammissib. 1 s [kA]:
Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:
Codice:

Tens. Nomin. di impiego [V]:
Icc Max [kA]:
Alimentazione:
Sigla:

15
400

50

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.
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CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
TIPO APPARECCHIATURA
TIPOLOGIA

MARCA
MODELLO
In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]

PROTEZIONE Curva
Pdi EN60947/2 [kA]
P.d.I. EN60898 [kA]
Id/classe [A]

Tempo di intervento differenziale [s]

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
Distibuzione
LUNGHEZZA [m]
POSA
SIGLALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

18009

QIP

QIP

2 3

AL FG 3DAL FG 1

U_QIP_00002QIP
QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Schema Unifilare QIP

A

b.a.

Rd

b.a.

Rd

A



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.
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CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
TIPO APPARECCHIATURA
TIPOLOGIA

MARCA
MODELLO
In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]

PROTEZIONE Curva
Pdi EN60947/2 [kA]
P.d.I. EN60898 [kA]
Id/classe [A]

Tempo di intervento differenziale [s]

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
Distibuzione
LUNGHEZZA [m]
POSA
SIGLALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

18009

QIP

QIP

3 4

DAL FG 2

U_QIP_00003QIP
QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Schema Unifilare QIP

A
B

b.a.

Rd



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO
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ARMADIO IN VETRORESINA 
DA ESTERNO 
DIMENSIONI INDICATIVE:
Base: 850 mm
Profondità: 350 mm
Altezza: 1700 mm

VANO CONTATORE

VANO QUADRO 
ELETTRICO

COMMESSA

18009

U_QIP_00004

QIP
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18009

COMMESSA

QIP

U_QIP_00005


